Mikrobiologiska krav
Matmetoder-utforande-
tolkning




Partiklar som bar bakterier

Hudepitelcell 30u langsta
diameter

har mikrokoloni av bakterier

Sedimenterar som rund
partikel, tathet 1, diameter
12-13u

Fragmenteras genom tata

klader
"—’, Fibrer??2? @%}

andra partiklar ???



Presentatör
Presentationsanteckningar
partiklarna beter sig som om de vore sfärer med 10-12 u diameter,
men oftast är de nog avstötta hornceller med c:a 30 u längsta diameter och kanske mindre än en u höjd


Kallstyrka och ventilation

luftfléde m3/s

L= Y N L Y - T I < T R -

Luftflode och kallstyrka som kan ge 10 cfu/m3

—ea— kallstyrka 5

—s— kallstyrka 1,5

—a— kallstyrka 1

1 2 3 45 6 7 8 9101112131415

antal personer




Aktiv luftprovtagning —
Impaktion

Casella




Aktiv luftprovtagning-
Impaktion

Andersen RES
partikelstorlek
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Aktiv luftprovtagning —
filtrering Sartorius

gelatinfilter, porstorlek < 3 um
luftflode 0,0017 m3/s
lufthastighet 0,58 m/s




Aktiv luftprovtagning

Matperioder hogst 10 minuter
Matflode c:a 1 m3/10 min
Knivtid minst 45 min

Minst 3 helst 4 matningar per
operation och 5-10 operationer
Varken medelvarde eller hogsta
varde far overskridas vid nagon av
operationerna &




Infektionskanslig
ren Kirurgi

< 50 cm fran Perifert i
operationssaret |rummet

Kladsel |Special |Normal

Aktiv =#5 =50 Tillfor inget
cfu/m? (15) (30) ytterligare

Passiv Ej tillampligt
cfu/platta
(014 cm)
och tim




Sartorius 10 landsting

Scatterplot: air flow m3/s vs. mean cfu/m3
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Filter efter 4 d inkubering

HArstrs | Kondens !




Métprotokoll exempel

borjat?
2010-01-26 2010—02—03%10—02—04 2010-02-11

prov 1 9 21 3 7

prov 2 2 5 4 Vem 12

prov 3 N80 1 DRSO g

prov 4 Kondens pa 4 1 24 in?

prov s plattoma?\ 70 3 7 12

prov 6 80 5 4 9

prov 7 12

medelv 46 6 7 9

max 80 21 24 12
Manga

Antal dorréppningar \

dorréppningar 18 10 16 21

Antal personer
pa sal 7 7 6 %




Ovrig kirurgi

< 50 cm fran |Perifert i
operationssaret [rummet
Kladsel |Special | Normal |[Special | Normal
Aktiv < 50 < 100 |Ej erforderligt
cfu/m3 (100) |(200)
Passiv Ej tillampligt < 55 < 30
cfu/platta (30) (60)
(014 cm)

och tim

SF




Uppdukningsrum

Pa uppdukningsbord
Kladsel Special Normal
AKtiv =R balEleY < 10 (30)
cfu/m3
Passiv Ej tillampligt
cfu/platta
(014 cm)
och tim




Passiv luftprovtagning med
sedimentationsplatta

14 cm sedplatta, 1 timme

Blodagar eller TGEA
Partiklarnas fallhastighet
approx 0,3 m/min

om de far sedimentera ostort
Plattan far sta oppen 1 timme
Kan ocksa hitta S aureus spridare

Kan inte anvandas I hoga luftfloden s k ultraren luft @




Passiv luftprovtagning

Sedimentationsplattor bor sattas ca 1 m over
golvniva, pa strategiska punkter i korridoren,
t.ex. utanfor trafikerade dorrar.

Antalet provtagningspunkter bor vara minst
tre.

Provtagning bor ske under tidsperioder med
hog trafik, och under minst fem arbetsdagar.
Varken medelvarde eller hogsta varde far
overskridas vid nagon av matdagarna.




Angransande lokal

(korridor)
Matpunkt | Matpunkt | Matpunkt
I | 111

Aktiv <100 <100 <100
(200) (200) (200)

cfu/ms3

Passiv < 30 < 30 < 30
(60) (60) (60)

cfu/platta

(014 cm)

och tim




Matresultat korridor
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Nar var hur och varfor

Funktionskontroll bor utforas vid
om- och nybyggnad samt vid
anhopning av postoperativa
sarinfektioner.

Om kontrollerna inte ger godkant
resultat ? u




Tack for bilder!
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